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LEGENDA:

1 KONDENZACIJSKI KOTAO
BERETTA,tip: Power Plus Box 1003P EXT
Qg=380kW, N=0,9kW
2 IONSKI OMEKSIVAC
PIREKO Tip OV-2S, 400m*dH, P=6b
3 CIRKULACIJSKA CRPKA
GRUNDFOS, G= 1,57m3/h, H=22,07 kPa
4 CIRKULACIJSKA CRPKA
GRUNDFOS , V=6,53m3/h,H=36,78 kPa

5 CIRKULACIJSKA CRPKA
GRUNDFOS, V=4,86m3/h, H=29,42 kPa

6 CIRKULACIJSKA CRPKA
GRUNDFOSS MAGNA 65-60F
Q=16,35 m*/h; dP=20kPa; N=350W
7 IZMJENJIVAC TOPLINE
CIPRIANI S160+,
Qg=400kW, dP=12,5kW
8 MEMBRANSKA EKSPANZIJSKA POSUDA
ELBI ERCE 300,
V=300I, Dimenzije : 660x660x1290
9 MEMBRANSKA EKSPANZIJSKA POSUDA
ELBI ERCE 50,
V=50I, Dimenzije : 410x410x535
10 RO - ELEKTRONAPOJNI ORMAR
OPREMLJEN SIGNALNO UPRAVLJACKIM
14 ELEMENTIMA ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM
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CIJEVNE INSTALACIJE TOPLOVODNOG GRIJANJA
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IJATORSKOG GRIJANJA, ZONA “JUGOIS RADIJATORSKDG GRIJANJA, ZONA "JUG”
113254 W, Q=4,86m34h; NO65 — 31480W, Q=1,57m3/h; NO4O

152225W, Q=6,53m3/h; NO65

‘ |

‘ |

‘ (M|l

! MJESTO PRIKLJUCENJA NA POSTGJECU “GRANU” 1 s 1510

‘ IJATORSKOG GRIJANJA, ZONA “SJE VERDIAPAD' i 213
|

‘ |

|
”
|

=3 0 —
=] [l 1= —

N

o

(e}
3|
\:
65
65
65
65
5
A

A - Radijatorsko grijanje - Q=31,48 kW; NO40

B - Radijatorsko grijanje - Q=152,23 kW; NO65

C - Radijatorsko grijanje - Q=113,25 kW; NO65

D - Radijatorsko grijanje - REZERVA

E - Radijatorsko grijanje POLAZ - Q=296,96 kW, NO80
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